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PROCEDIMIENTO DE  
AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN  

DE INSTALACIONES SOLARES FOVOTOLTAICAS 
(NO LIBERALIZADAS) 

 
Actualización realizada: 

Rev.12: Se ha eliminado la exigencia de presentar Protocolo de ensayo de los transformadores de potencia. 

Rev.13: Se ha suprimido el apartado 2.2 Instalaciones eléctricas de alta tensión y el apartado 2.3 Líneas de 
alta tensión para la interconexión del transformador ubicado en el sistema de almacenamiento de energía 

eléctrica, y el centro de seccionamiento/SET (ya se indica en el apartado 1.2) 

Rev. 16: Se ha incluido que debe presentar justificante de la Inscripción en el Registro Autonómico de Planes 

de Autoprotección emitido por la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil. (en aquellas 

instalaciones de producción o de evacuación que dispongan de instalaciones de alta tensión). 

Rev. 16: Deben presentar Memoria Técnica de Prevención (MTP) por la D.G. de Prevención y Extinción de 

Incendios, y su aprobación por la D.G. de Prevención y Extinción de Incendios. 

Rev. 18:  

Para instalaciones de producción de energía eléctrica y para las ICE, deberán presentar la Resolución de 
Inscripción en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección emitido por la Secretaría General de 

Interior, Emergencias y Protección Civil.  
Además, si no lo han presentado con anterioridad y, por tanto, no consta en el expediente, deberán 

aportar el Plan de Autoprotección (que se incluirá el contenido mínimo indicado en el Anexo VII del 
Decreto 32/2023, de 5 de abril) y el “Certificado del Personal Técnico Redactor de PAU” suscrito, 

según modelo incluido en el Anexo IX de la citada norma (para más información, ver el apartado 2.7.1.3. 

Presentación Plan de Autoprotección en organismo competente.).  
 

Para expedientes de producción de energía eléctrica y para las ICE, salvo que sean exclusivamente líneas 
subterráneas, deberán presentar la aprobación de la Memoria Técnica de Prevención (MTP) emitida por 

la D.G. de Prevención y Extinción de Incendios. 

 

Rev. 21:  

Se incluye un nuevo trámite para obtener la Autorización de explotación provisional para pruebas, en 
base al RD 997/2025 (que modifica el RD 1955/2000). 

Se incluye la nueva documentación para obtener la Autorización de explotación definitiva, con 
posterioridad a haber obtenido la Autorización de explotación provisional para pruebas. 

 

Rev. 22:  
Sistema de almacenamiento de energía eléctrica. 
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Este procedimiento se elabora con el objetivo de informar del trámite administrativo necesario para 

solicitar la autorización de explotación provisional para pruebas/ autorización de explotación 
definitiva de instalaciones solares fotovoltaicas (No liberalizadas). 

 

El promotor o su representante legal que disponga del poder de representación otorgado por la 
sociedad, presentará la solicitud de autorización de explotación correspondiente a través del 

procedimiento 5873. Previamente, desde https://asistenteagile.juntaex.es/AsistenteAGILE/ el técnico 
titulado competente deberá cumplimentar la Ficha Técnica de Autorización de puesta en servicio de 

instalaciones (FTA), adjuntando toda la documentación que se indica en este procedimiento. 

 
La autorización de explotación constará de dos fases independientes y correlativas: 

 
Fase I: Autorización de explotación provisional para pruebas. 

Fase II: Autorización de explotación definitiva. 
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Fase I: Autorización de explotación provisional para pruebas. 
 
La autorización de explotación provisional para pruebas irá acompañada del Certificado Final de 

Obra suscrito por técnico titulado competente, de la totalidad de la instalación de generación, en el que 
conste que todas las instalaciones e infraestructuras de evacuación se han finalizado y ejecutado de acuerdo 

con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución con el cual se obtuvo la autorización 

administrativa de construcción y posteriores adendas autorizadas, así como con las prescripciones de la 
reglamentación técnica aplicable. No existe modelo oficial para el Certificado Final de Obra del conjunto 

de la instalación de generación. 
 

Se acompañará, junto a la solicitud indicada en el apartado anterior, un índice formado por un listado 

haciendo referencia a los documentos que acompañan a la solicitud (ver“listado de documentación 
presentada” indicado en el anexo adjunto). 

 
NOTA: Solamente se admitirán para la obtención de la autorización de explotación provisional para pruebas, 

aquellas instalaciones que hayan obtenido la autorización de construcción (aprobación del proyecto 
de ejecución) y/o modificaciones de la autorización de construcción autorizada, salvo que, de 

conformidad con el artículo 115.5 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, estén exentas de obtener 

la citada autorización 
 

De cara al conjunto de certificados y documentación acreditativa correspondiente a presentar, de 
cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad industrial establecidos en los reglamentos, aplicables 

a cada una de las instalaciones incluidas en la actuación, se ha considerado que lo más idóneo es el dividir la 

instalación solar fotovoltaica en cinco bloques principales, como se indica a continuación: 
 

1. El campo solar fotovoltaico. 
2. Sistema de almacenamiento de energía (en su caso). 

3. Subestación transformadora de evacuación y transformadores de servicios auxiliares. 
4. Línea eléctrica de evacuación de energía eléctrica. 

5. Planes de Autoprotección y Memorias de Prevención de incendios forestales de instalaciones 

de producción de energía eléctrica e infraestructuras de evacuación común. 
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Índice general: a continuación se indica la documentación que debe adjuntarse en la FTA. 
 

Certificado Final de Obra del conjunto de instalaciones, acompañada de la documentación As-Built. 

suscrito por técnico titulado competente, en el que conste que todas las instalaciones e infraestructuras de 
evacuación se han finalizado y ejecutado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de 

ejecución con el cual se obtuvo la autorización administrativa de construcción y posteriores adendas, así como 
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable 

 

1. Campo solar fotovoltaico. 

1.1. Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

1.2. Instalaciones eléctricas de alta tensión. 
1.3. Otra documentación técnica a presentar. 

2. Sistema de almacenamiento de energía eléctrica. 

2.1 Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

2.2 Instalaciones eléctricas de alta tensión. 

3. Subestación transformadora de evacuación y transformadores de servicios auxiliares. 

3.1 Instalaciones eléctricas de alta tensión. 

3.2 Instalaciones eléctricas de baja tensión. 
3.3 Instalación seguridad contra incendios. 

3.4 Instalación de climatización. 

3.5 Eficiencia Energética instalación de alumbrado exterior. 
 

4. Línea eléctrica de evacuación de energía eléctrica. 

4.1 Instalaciones eléctricas de alta tensión. 

5. Planes de Autoprotección y Memorias de Prevención de incendios forestales de instalaciones 

de producción de energía eléctrica e infraestructuras de evacuación común). 
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La solicitud de Autorización de Explotación Provisional para pruebas (P5873), estará firmada 

por el promotor o su representante legal que disponga del poder de representación. 
 

1. INSTALACIONES DEL CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO. 
NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias.  

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. ITC-RAT 13, 22. 

 

1.1. Instalaciones eléctricas de baja tensión: en función del tipo de instalación eléctrica se aportará los 
siguientes documentos: 

o Certificado de Final de Obra de Baja Tensión, firmado por TTC, visado por su colegio oficial o 

declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 
o Justificación y resultado de las verificaciones previas a su puesta en servicio, realizado por el 

instalador y supervisado por el Director de Obra.  
 

1.1.1 Instalaciones eléctricas de baja tensión - generadora: comprenderá las instalaciones de 

conexión entre módulos fotovoltaicos, inversores o centros de inversión/transformadores. 
o Certificado de instalación eléctrica de baja tensión, emitido por el instalador (utilizar el modelo 

de la Junta de Extremadura). 
o Certificado de inspección inicial, por Organismo de Control Autorizado (considerado 

emplazamiento mojado). 
 

1.1.2 Instalaciones eléctricas de baja tensión – consumo (servicios auxiliares): 

comprenderá las instalaciones eléctricas que es necesaria para dar suministro eléctrico a seguidores 
solares, usos varios, alumbrado exterior, etc.... 

o Certificado de instalación eléctrica de baja tensión, emitido por el instalador (utilizar el modelo 
de la Junta de Extremadura). 

 

1.2. Instalaciones eléctricas de Alta Tensión en campo solar: 
NORMATIVA APLICABLE: RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. ITC-RAT 23. ITC-RAT 22 y 23. 

 
1.2.1. Líneas de distribución interior-interconexión AT del campo solar, con conductores 

aislados: 

o Certificado de Dirección de Obra de Alta Tensión, firmado por TTC, visado por su colegio oficial o 
declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 

o Certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa 
instaladora para líneas interiores-interconexión alta tensión (en este certificado deberá firmar la 

empresa instaladora y el titular de la instalación, en firma original manuscrita o firma digital). 
o Ensayos de comprobación del aislamiento principal y de la cubierta (para líneas eléctricas con 

conductores aislados con pantalla). 

 
De acuerdo con la tensión nominal se aportará los siguientes documentos:  

 
En caso de tensión nominal sea inferior o igual a 30 kV.: 

▪ Certificado de instalación emitido por empresa instaladora LAT-1 o LAT-2 (utilizar el modelo 

de la Junta de Extremadura). 
 

En caso de tensión nominal sea superior a 30 kV.: 
▪ Certificado de instalación, emitido por empresa instaladora LAT-2 (utilizar el modelo de la 

Junta de Extremadura). 
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• Certificado de Inspección Inicial, con calificación de resultado favorable, del Organismo de 
Control. En caso de tensión nominal sea superior a 30 kV. 

 
1.2.2. Centros de transformación y/o Centros de inversión, y transformadores de servicios 

auxiliares en el campo solar: 

o Certificado de Final de Obra de Alta Tensión, firmado por TTC, visado por su colegio oficial o 
declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 

o Certificado de instalación emitido por empresa instaladora AT-1 o AT-2 (utilizar el modelo de la Junta 
de Extremadura). 

o Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio, realizado 

por la empresa de producción, según se especifica en la ITC-RAT 23 (que incluya las medidas de las 
tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que en las instalaciones de tercera categoría, se 

podrá aplicar lo indicado en la ITC-RAT 13).  
o Certificado de inspección inicial, realizado por Organismo de Control Autorizado (según ITC-RAT 22, 

cuando la potencia de la instalación sea inferior o igual a 100 MVA). 
o Certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa 

instaladora para centros de transformación (en este certificado deberá firmar la empresa instaladora y 

el titular de la instalación, en firma original manuscrita o firma digital). 
o Placa de características de los transformadores de potencia. 

 
1.3. Otra documentación técnica a presentar: 

 

• Declaración CE de conformidad de los inversores (deberá figurar el modelo). 

 
La potencia máxima de un inversor o de un convertidor será la máxima potencia activa que este es 

capaz de producir en régimen permanente. No se tendrán en cuenta a estos efectos las 
limitaciones de potencia activa que puedan aplicarse al inversor o convertidor mediante firmware u 

otros sistemas de control programables/modulables. 
 

En todo caso, cuando aplicando lo anterior resulten distintos valores de potencia máxima del 

inversor o convertidor en función del rango o valor de temperatura a la que este opere, se tomará 
como potencia máxima el valor del mismo a 40 °C, salvo que las especificaciones del fabricante no 

proporcionen valores de potencia máxima a esa temperatura, en cuyo caso se tomará como 
potencia máxima el valor que resulte conocido a la temperatura inmediatamente inferior a la 

anteriormente señalada. 

 
No obstante, en los casos en los que la limitación de potencia activa haya sido realizada por el 

fabricante del inversor, convertidor o aerogenerador y se disponga de un documento firmado por 
este que acredite dicha limitación identificando el inversor, convertidor o aerogenerador con el 

modelo, fabricante y proyecto asignado o número de serie, la potencia máxima del inversor, 
convertidor o aerogenerador será la que figure en dicho documento. 

 

• Declaración CE de conformidad de los módulos fotovoltaicos (deberá figurar el modelo). 

• Declaración CE de conformidad de los seguidores solares (siempre que se consideren 

máquinas), según Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Declaración CE de conformidad de los convertidores DC/DC (deberá figurar el modelo).  

• Declaración CE de conformidad de los contenedores de baterías (deberá figurar el 

modelo).  
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2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
2.1 Instalaciones eléctricas de baja tensión-sistema almacenamiento de energía 

(convertidores DC/DC, baterías, etc…). 
NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. ITC-
RAT 13, 22, y 23. 

o Dirección de Final de Obra de baja tensión, firmado por TTC, visado por su colegio oficial o 

declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 
o Certificado de instalación eléctrica de baja tensión, emitido por el instalador (utilizar el modelo de la 

Junta de Extremadura). 

o Certificado de inspección inicial, realizado por Organismo de Control Autorizado.  
 

2.2 Instalaciones eléctricas de alta tensión. 
NORMATIVA APLICABLE: RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. ITC-RAT 23. ITC-RAT 22 
y 23. 

 

2.2.1 Líneas de distribución interior-interconexión AT, con conductores aislados: 

▪ Certificado de Dirección de Obra de Alta Tensión, firmado por TTC, visado por su 
colegio oficial o declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de 

Extremadura). 
▪  Certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con 

una empresa instaladora para líneas interiores-interconexión alta tensión (en este 
certificado deberá firmar la empresa instaladora y el titular de la instalación, en firma 

original manuscrita o firma digital). 

▪  Ensayos de comprobación del aislamiento principal y de la cubierta (para líneas 
eléctricas con conductores aislados con pantalla). 

 
De acuerdo con la tensión nominal se aportará los siguientes documentos:  

 

En caso de tensión nominal sea inferior o igual a 30 kV.: 
▪ Certificado de instalación emitido por empresa instaladora LAT-1 o LAT-2 (utilizar el 

modelo de la Junta de Extremadura). 
 

En caso de tensión nominal sea superior a 30 kV.: 

▪ Certificado de instalación, emitido por empresa instaladora LAT-2 (utilizar el modelo 
de la Junta de Extremadura). 

▪ Certificado de Inspección Inicial, con calificación de resultado favorable, del 
Organismo de Control. En caso de tensión nominal sea superior a 30 kV. 

 
2.2.2 Centros de transformación, Seccionamiento y/o Centros de inversión: 

▪ Certificado de Final de Obra de Alta Tensión, firmado por TTC, visado por su colegio 

oficial o declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de 
Extremadura). 

▪ Certificado de instalación emitido por empresa instaladora AT-1 o AT-2 (utilizar el 
modelo de la Junta de Extremadura). 

▪ Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en 

servicio, realizado por la empresa de producción, según se especifica en la ITC-RAT 
23 (que incluya las medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad 

de que en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
ITC-RAT 13).  



Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio 
Dirección General de Industria, Energía y Minas 
 
Paseo de Roma, s/n - Módulo D Planta 1ª. 
06800 Mérida 
Teléfono: 924005448 
Fax: 924005601 

 

Cód.: AUT_EXPLOT_FV 
 

Fecha: 15/05/2026 

 
Revisión: 22 
 

 

Pág. 8 de 14 

▪ Certificado de inspección inicial, realizado por Organismo de Control Autorizado 

(según ITC-RAT 22, cuando la potencia de la instalación sea inferior o igual a 100 
MVA). 

▪ Certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con 

una empresa instaladora para centros de transformación (en este certificado deberá 
firmar la empresa instaladora y el titular de la instalación, en firma original manuscrita 

o firma digital). 
▪ Placa de características de los transformadores de potencia. 

 

3. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE EVACUACIÓN (Subestación elevación y 
transformadores suministros auxiliares) 
NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. ITC-RAT 13, 22, y 23. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  

 

3.1. Instalación eléctrica de Alta Tensión en SET: 
o Certificado de Final de Obra de Alta Tensión, firmado por TTC, visado por su colegio oficial o 

declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 
o Certificado de instalación eléctrica de alta tensión, emitido por empresa instaladora AT-1 o AT-2 

(utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 

o Certificado de inspección inicial, realizado por Organismo de Control Autorizado (según ITC-RAT 22, 
cuando la potencia de la instalación sea inferior o igual a 100 MVA).  

o Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio, realizado 
por la empresa de producción, según se especifica en la ITC-RAT 23 (que incluya las medidas de las 

tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que en las instalaciones de tercera categoría, se 

podrá aplicar lo indicado en la ITC-RAT 13).  
o Protocolos de ensayos de los transformadores y placa de características. 

o Certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa 
instaladora para las instalaciones de alta tensión de la SET (en este certificado deberá firmar la 

empresa instaladora y el titular de la instalación, en firma original manuscrita o firma digital). 

o Copia de las correspondientes declaraciones de conformidad de los componentes de la instalación que 
estén obligados a ello según se establece en la ITC-RAT 03. 

 
3.2. Instalaciones eléctricas de baja tensión de la SET:  

3.2.1. La instalación eléctrica de baja tensión – consumo servicios auxiliares (incluirá la sala 
de baterías, oficinas, climatización, usos varios, etc….): 

▪ Dirección de Final de Obra de baja tensión – consumo servicios auxiliares, firmado por TTC, 

visado por su colegio oficial o declaración responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta 
de Extremadura). 

▪ Certificado de instalación eléctrica de baja tensión – consumo servicios auxiliares, emitido por 
el instalador (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). En la definición del tipo de 

instalación (indicar que se trata como Grupo A : establecimiento industrial) 

▪ Certificado de inspección inicial, realizado por Organismo de Control Autorizado. Cuando la 
potencia instalada sea superior a 100 kW. 

 
Si la potencia instalada es igual o inferior a 100 kW; y superior a 20 kW, entonces requerirá:  

▪ DO 
▪ Certificado de instalación de BT. 

 

Si la potencia instalada es superior a 100 kW; entonces requerirá:  
▪ DO 

▪ Certificado de instalación de BT. 
▪ Certificado de inspección inicial de OCA. 
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3.2.2. La instalación eléctrica de baja tensión correspondiente al grupo electrógeno (cuando 
disponga de grupo electrógeno): 

▪ Dirección de Final de Obra - línea que da suministro al cuadro eléctrico de servicios auxiliares 

desde el grupo electrógeno, firmado por TTC, visado por su colegio oficial o declaración 
responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 

▪ Certificado de instalación eléctrica de baja tensión – línea que da suministro al cuadro 
eléctrico de servicios auxiliares desde el grupo electrógeno, emitido por el instalador (utilizar 

el modelo de la Junta de Extremadura). En la definición del tipo de instalación (indicar que se 

trata como Grupo D: Generadores/ convertidores), deberá cumplimenta el Anexo de 
características de la instalación de generación (en el apartado del grupo electrógeno). 

▪ Declaración CE de conformidad del grupo electrógeno. 
 

3.2.3. Otra documentación técnica a presentar SET: 
▪ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD para los equipos y aparatos para instalaciones de alta 

tensión según ITC-RAT-03. 

 
3.3. Instalaciones de seguridad contra incendios SET: 

NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. ITC-RAT 13, 22. 
ITC-RAT 14 Instalaciones Eléctricas de Interior 

 

o Certificado de empresa instaladora, emitido por técnico titulado de la misma (utilizar el modelo de 

la Junta de Extremadura). 

 
3.4. Instalación de climatización en SET: 

NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

edificios. 
 

3.4.1. Potencia inferior a 5 kW Térmicos 

o Declaración de conformidad “CE” de equipos exentos de prueba hidráulica. 
 

3.4.2. Potencia Comprendida entre 5 kW a 70 kW Térmicos 
Por consumo eléctrico 

o Memoria técnica suscrita por instalador. 

o Certificado de la instalación de climatización, por la empresa instaladora (utilizar el modelo de 
la Junta de Extremadura). 

 
3.4.3. Potencia mayor de 70 kW Térmicos 

De forma general: 
o Adenda a Proyecto (el As-Built o adenda a proyecto conforme a obra deberá hacer mención a 

que es una adaptación/ desarrollo del proyecto de ejecución) de Instalación de Climatización 

en los edificios anexos, emitido por TTC, visado por colegio oficial correspondiente o 
declaración responsable del TTC. 

o Certificado de Dirección de Obra, emitido por TTC, visado por colegio oficial correspondiente o 
declaración responsable del TTC, así como firmado y sellado por instalador (utilizar el modelo 

de la Junta de Extremadura). Deberá adjuntar anexo donde se identifiquen los consumos 

propios de la instalación de los auxiliares.  
o Declaración de conformidad “CE” de equipos exentos de prueba hidráulica. 

o Certificado de la instalación de climatización, por la empresa instaladora (utilizar el modelo de 
la Junta de Extremadura). 

o Certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con una 
empresa instaladora (en este certificado deberá firmar la empresa instaladora y el titular de la 

instalación, en firma original manuscrita o firma digital), cuando sea requerida la presentación 

de Dirección de Obra. 
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3.5. Eficiencia Energética instalación de alumbrado exterior, para el cumplimiento en lo 

relativo a eficiencia energética: 
NORMATIVA APLICABLE: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

a) Para potencias mayores de 1 kW, y menores o iguales a 5 kW, deberán aportar: 

-Memoria Técnica de Diseño para instalaciones de baja tensión sobre Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado exterior (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 

-Certificado de Validación de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior, emitido 

por el instalador (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 
 

b) Para potencias mayores a 5 kW, deberán aportar: 
-Proyecto sobre Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

-Certificado de Validación de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior, emitido 

por el instalador (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 
 

4. LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN PARA EVACUACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

4.1. Línea de Alta Tensión para evacuación de energía eléctrica de la instalación solar 

fotovoltaica: 

▪ Certificado de Dirección de Obra, firmado por TTC, visado por su colegio oficial o declaración 
responsable del TTC (utilizar el modelo de la Junta de Extremadura). 

▪ Certificado acreditativo de la existencia de contrato de mantenimiento de las instalaciones, 
suscrito con una empresa instaladora de la/s categoría/s adecuada/s. 

▪ Ensayos de comprobación del aislamiento principal y de la cubierta (cuando sean líneas 

eléctricas con conductores aislados con pantalla). 
 

De acuerdo con la tensión nominal se aportará los siguientes documentos: 
En caso de tensión nominal sea inferior o igual a 30 kV.: 

▪ Certificado de instalación, emitido por empresa instaladora LAT-1 o LAT-2 (utilizar el modelo de 

la Junta de Extremadura). 
 

En caso de tensión nominal sea superior a 30 kV.: 
▪ Certificado de instalación, emitido por empresa instaladora LAT-2 (utilizar el modelo de la Junta de 

Extremadura). 
▪ Certificado de Inspección Inicial, con calificación de resultado favorable, del organismo de control. 

 

5. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEMORIAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, E INFRAESTRUCTURAS DE 

EVACUACIÓN COMÚN).  
NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
RD Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 2. Actividades sin reglamentación sectorial específica 
c) Actividades e infraestructuras energéticas: Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión. 
 

ORDEN de 24 de octubre de 2016, Técnica del Plan de Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (PREIFEX) 
 

Decreto-ley 5/2025, de 18 de septiembre, de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los 
incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2025 y en materia preventiva de incendios forestales. 

 

5.1. Para instalaciones de producción de energía eléctrica, y para las infraestructuras comunes de 
evacuación (en adelante ICE), se deberá presentar la Resolución de Inscripción en el Registro 

Autonómico de Planes de Autoprotección emitido por la Secretaría General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura. Además, si no lo han presentado con 

anterioridad y, por tanto, no consta en el expediente, o dicho documento ha sido actualizado, deberán 

aportar los siguientes documentos: 
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o Plan de Autoprotección (con el contenido mínimo indicado en el Anexo VII del 

Decreto 32/2023, de 5 de abril), y 
o  “Certificado del Personal Técnico Redactor de PAU” suscrito, según modelo incluido en 

el Anexo IX de la citada norma. 

 
5.2. Para expedientes de producción de energía eléctrica, y para las ICE, salvo que sean exclusivamente 

líneas subterráneas, se deberá presentar la Resolución de aprobación de la Memoria Técnica de 
Prevención (MTP) emitida por la D.G. de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de 

Extremadura. 

 
5.3. En el caso de que se incorpore un sistema de almacenamiento a una instalación fotovoltaica existente, 

se deberá presentar la actualización de sendas resoluciones. 
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Fase II: Autorización de explotación definitiva. 
 

El promotor o su representante legal que disponga del poder de representación otorgado por la sociedad, 
se tramitará la solicitud de autorización de explotación definitiva a través del procedimiento 5873.  

 
Previamente, desde https://asistenteagile.juntaex.es/AsistenteAGILE/ el técnico titulado competente 

deberá cumplimentar la Ficha Técnica de Autorización de puesta en servicio de instalaciones (FTA), 

adjuntando la Notificación Operacional Definitiva (FON) emitida por el gestor de la red de transporte o 
distribución. En caso de no ser exigible, deberá presentar documentación que acredite la adecuada 

consecución de las pruebas y procedimiento de conformidad, así como cumplir con las prescripciones de la 
reglamentación técnica aplicable a la materia. No será necesario aportar este documento para el caso de 

instalaciones de autoconsumo sin excedentes. 

 
No obstante, conforme a lo establecido en la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 997/2025, de 5 

de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico (en vigor hasta 
07/11/2028), la aportación de esta notificación operacional podrá ser suplida por la entrega de la 

documentación indicada en la citada disposición: 
 

“1. La aportación de la Notificación Operacional Definitiva podrá ser suplida por la entrega de los dos 
siguientes documentos: 

a) La Notificación Provisional (ION) establecida en el Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 
de abril de 2016, que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red. 

b) La resolución de inscripción previa en el Registro administrativo de instalaciones de producción de 
energía eléctrica (RAIPEE) prevista en el artículo 39 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 
 

2. No obstante, lo anterior, con el fin de agilizar el procedimiento de obtención de la autorización de 
explotación definitiva en aquellos proyectos que se encuentren en el límite de vencimiento del quinto hito 
administrativo establecido en base al Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, la documentación a presentar 
para la obtención de la autorización de explotación definitiva podrá ser suplida por la entrega de los tres 
siguientes documentos: 

a) Autorización de explotación provisional para pruebas emitida por el órgano competente en base al 
artículo 132 ter del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 

b) La Notificación Provisional de Energización (EON) establecida en el Reglamento (UE) 2016/631 de 
la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un código de red sobre requisitos de conexión de 
generadores a la red. 

c) Declaración responsable que recoja expresamente que el titular de la instalación se compromete a no 
realizar vertidos de energía en la red a la que se conecta hasta la aportación al órgano encargado de 
emitir la autorización de explotación definitiva de la documentación recogida en el apartado 1 de esta 
disposición o de la Notificación de Operación Definitiva (FON).” 
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REQUISITOS:  
Con anterioridad a la presentación de la solicitud de autorización de explotación provisional para 

pruebas, deberá disponer de: 

 
o Para los casos de: 

 
1.-Instalación de producción y/o evacuación de energía eléctrica de autoconsumo o de venta 

directa 100 kW < P ≤ 500 kW. 

▪ No es necesario disponer de autorización administrativa previa y de construcción.  
▪ Deberá aportar declaración responsable suscrita por el representante de la sociedad promotora de la 

instalación que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación (según artículo 
53.1.b) de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. 

▪ Una vez presentada la documentación, se le requerirá el justificante de abono de la tasa 
correspondiente. 

 

2.-Instalación de producción y/o evacuación de energía eléctrica de autoconsumo o de venta 
directa P > 500 kW se ha de disponer de las autorizaciones administrativas previas y de construcción, 

para la ejecución de la construcción, ampliación y, en su caso, modificación de las instalaciones. 
 

Con anterioridad a la presentación de la solicitud de autorización de explotación definitiva, deberá 

disponer de la autorización de explotación provisional para pruebas. 
 

TRAMITACIÓN:  
La tramitación de la autorización de explotación debe efectuarse por medios electrónicos. A continuación, 

se le indica información relevante para su correcta tramitación: 

• Previamente a presentar su solicitud debe completar la “Ficha técnica de autorización de puesta en 
servicio de instalaciones” en el Asistente Agile (https://asistenteagile.juntaex.es/AsistenteAGILE/). 

La FTA debe estar debidamente cumplimentada, y disponer de su código de validación o registro 

correspondiente, que habrá de incluir de forma obligatoria en su solicitud. Además, en la FTA se 
deberán aportar los ficheros de los documentos indicados en este procedimiento. 

• El punto de acceso para presentar la solicitud es mediante el procedimiento de “Autorización de 

explotación para la emisión del acta de puesta en servicio de instalaciones del sector eléctrico o de 
los sectores de gases combustibles canalizados” de la Sede Electrónica Corporativa de la Junta de 

Extremadura se encuentra en el siguiente enlace https://sede.gobex.es/SEDE/  

• En el enlace https://www.juntaex.es/w/5873 tiene disponible más información sobre el citado 

trámite administrativo: documentación a presentar, procedimiento electrónico, normativa, etc. 
Asimismo, tiene disponible el enlace (opción “Tramitar en línea”) que le redirigirá directamente a la 

Sede Electrónica de la Junta de Extremadura para presentar su solicitud.  
 

 
 

https://asistenteagile.juntaex.es/AsistenteAGILE/
https://sede.gobex.es/SEDE/
https://www.juntaex.es/w/5873
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA 

 
MODELOS DE CERTIFICADOS DE INSTALACIONES Y DIRECCIONES DE OBRA, se pueden 

descargar en el siguiente link: 

 
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/formularios-e-impresos2/9-

root/uncategorised/14033-tramitacion-liberalizada-autonomica-de-establecimientos-instalaciones-y-productos-
sujetos-a-normas-de-seguridad-industrial-grupo-ii 

 

NOTA: En el apartado 11 Observaciones de las Direcciones de Obra, se podrá indicar el técnico titulado 
competente que ha redactado el proyecto técnico de ejecución y sus posteriores modificaciones, así como el 

número de visado cuando disponga de él. 
 

NOTA: En los certificados de instalaciones (alta tensión, baja tensión, etc…) cuando no sea posible incluir 
todas las instalaciones realizadas en los campos habilitados para ello, se tendrá que hacer referencia al 

proyecto técnico de ejecución. 

 
NOTA: Si existe un Certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con una 

empresa instaladora para líneas y centros de transformación de alta tensión en campo solar, e instalaciones 
de protección contra incendios. 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES EMPRESAS/ INSTALADORES 
De acuerdo a la RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se da publicidad al modelo de declaración responsable para el ejercicio de las actividades de las 
empresas de servicios en materia de seguridad industrial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, (DOE 154 de 08/08/2018). 
 

➢ A) Tramitación de la Declaración Responsable de empresas/ instaladores dentro de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
➢ B) Tramitación de la Declaración Responsable de empresas/ instaladores de ámbito 

internacional que desean realizar sus trabajos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
➢ C) PARA EMPRESAS / instaladores de otras Comunidades autónomas que legalicen 

instalaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
El modelo de declaración responsable se encuentra disponible en la página web: 

www.industriaextremadura.com, área de “Formularios e impresos”. 
 

http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/formularios-e-impresos2/9-root/uncategorised/14033-tramitacion-liberalizada-autonomica-de-establecimientos-instalaciones-y-productos-sujetos-a-normas-de-seguridad-industrial-grupo-ii
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/formularios-e-impresos2/9-root/uncategorised/14033-tramitacion-liberalizada-autonomica-de-establecimientos-instalaciones-y-productos-sujetos-a-normas-de-seguridad-industrial-grupo-ii
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/formularios-e-impresos2/9-root/uncategorised/14033-tramitacion-liberalizada-autonomica-de-establecimientos-instalaciones-y-productos-sujetos-a-normas-de-seguridad-industrial-grupo-ii
http://www.industriaextremadura.com/

